
Carte 10 Principes de gestion des eaux pluviales 1/1000eme
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Grille
Fil d'eau -0.65/TN

Réseau existant
Ø 300 mm

Grille
Fil d'eau -0.65/TN

Fil d'eau -0.50/TN
Grille : Fe : 5.55
Fil d'eau -0.70/TN

Grille
Fil d'eau -0.60/TN

Fossé

Bassin de stockage
165 m³
h utile : 0.20 m

Regard de déviation
vers ouvrage de
confinement

Ouvrage de
confinement
de 30 m³

Ouvrage de
régulation

Fe entrée :
6.30

Fe sortie:
6.10

1.5 m1 m

3 m

0.5 m

0.5 m

Grille : Fe : 5.88


